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- | LK Liftknop
| | i AR ML  Medialeiding, loze leiding t.b.v. Data
| 7WD7 B 7WM7 } MV  Bediening ventilatiesysteem met CO2-sensor
= A RAD Aansluiting t.b.v. elektrische radiator
= _ Mot (R U TH  Thermostaat
VD  Elektra-aansluiting t.b.v. vrijloop-deurdranger
Al VD _g VV  Verdeler vloerverwarming
WD Wandcontactdoos t.b.v. wasdroger
WM Wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
WP  Warmtepomp

WTW Ventilatie-unit met warmteterugwininstallatie

Montagehoogten wandcontactdozen en schakelaars:
- ca. 300+ vloer wandcontactdozen en loze leidingen
- ca. 1.050+ vloer lichtschakelaars / gecomb. schakelaar / wcd

THE
DWIGHT

VILLA-APARTMENTS

- ca. 1.800+ wandlicht badkamer
3e verdiepin
Ping - ca. 1.800+ buitenlichtpunt (tenzij anders aangegeven)

- ca. 1.250+ wandcontactdozen wasmachine / wasdroger

- ca. 1.500+ videofoon / thermostaat / CO2-sensoren
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